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ímov [545007] ímov [145726]

Kladinská 271

ímov [745723] Rodinný d m

st. 396 Bez památkové ochrany

2003 Bez památkové ochrany

Jedná se o stavbu rodinného domu nacházejícího se v obci ímov [545007], ul. Kladinská, .p. 271, k.ú. ímov [745723], p. . st. 396. 
Rodinný d m má 1 nadzemní podlaží, obytné podkroví a je nepodsklepený. 
Obvodové st ny jsou vyzd ny z tvarovek Porotherm 40 P+D dodate n  zateplených pomocí polystyrenu tl. 60mm. St ešní konstrukce a stropní podhled jsou 
zatepleny pomocí izolace RockWool Rockmin tl. 40mm v roštu podhledu a tl. 140mm mezi trámy. Podlaha na terénu je zateplena pomocí izolace RockWool 
Dachrock tl. 70mm (100mm). Strop nad terasou je zateplen pomocí izolace Styrodur tl. 100mm. Podlaha balkonu je zateplena pomocí izolace RockWool 
Dachrock tl. 140mm. Výpln  stavebních otvor  jsou plastové s dvojskly. Zdrojem tepla pro vytáp ní jsou podlahové elektrické rohože a elektrické p ímotopy. 
V obývacím pokoji se nachází krbová kamna o výkonu 7kW. ást domu je chlazena pomocí klimatiza ních jednotek s venkovní jednotkou Fuji ROM 24LA3 
INVERTER. Oh ev TUV probíhá pomocí elektrického zásobníkového oh íva e o objemu 120l. Osv tlení je zajišt no úspornými svítidly. PENB byl vypracován na 
základ  podklad  dodaných zadavatelem. P i zm n  oproti výše uvedenému je nutno PENB revidovat.

RD - bez chlazení Obytné zóny - RD - byt

RD - s chlazením Obytné zóny - RD - byt











OS PTH 40 P+D + TI 60mm

šikmá st ešní konstrukci

P7 strop s podlahou balkonu

P1/3 podlaha na terénu

P4/6 + TI 100mm strop nad terasou

stropní podhled

výlez na p du

okno pl. s dv. 100/150

okno pl. s dv. 150/235

okno pl. s dv. 100/125

okno pl. s dv. 100/200

st ešní okno 78/118

vstupní dve e



el. podlahové vytáp ní

krbová kamna

el. p ímotopy

Fuji ROM 24LA3 INVERTER - vytáp ní

Fuji ROM 24LA3 INVERTER - chlazení

el. oh íva  TUV

RD - bez chlazení
LED

RD - s chlazením
standardní



osv tlení p dy



Není technicky ani ekonomicky vhodné uvažovat o zm nách skladeb  konstrukcí obálky budovy.

Nejeví se jako vhodné.

Není uvažováno.

NE NE NE

Není uvažováno.

NE NE NE

Nejeví se jako vhodné.

NE NE NE

Nejeví se jako vhodné.

ANO NE ANO

Doporu uji zm nu vytáp ní a oh evu teplé vody- osazení T . Pro 
výpo et bylo použito T  o COP (A7/W35)=4,5

Pro dosažení požadované klasifika ní t ídy C doporu uji zm nu vytáp ní - osazení T . Pro výpo et bylo použito T  o COP (A7/W35)=4,5 



Obytná

Obytná
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