
Pr�kaz energetické náro�nosti budovy str. 20 / 21

PR�KAZ ENERGETICKÉ NÁRO�NOSTI BUDOVY
vydaný podle zákona �. 406/2000 Sb., o hospoda�ení energií, a vyhlášky �. 78/2013 Sb., o energetické náro�nosti budov 

Ulice, �íslo:  ul. Svitákova

PS�, místo:   Praha

Typ budovy:  Bytový d�m

Plocha obálky budovy:  7 304,0 m2

Objemový faktor tvaru A/V:  0,25 m2/m3

Energeticky vztažná plocha:  9 421,0 m2

ENERGETICKÁ NÁRO�NOST BUDOVY

Celková dodaná energie 
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie 
(Vliv provozu budovy na životní prost�edí)

M�rné hodnoty    kWh/(m²·rok)
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Hodnoty pro celou budovu 
MWh/rok

780,764 1 074,910 
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DOPORU�ENÁ OPAT	ENÍ
PODÍL ENERGONOSITEL�

NA DODANÉ ENERGII

Opat�ení pro Stanovena
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 Hodnoty pro celou budovu 

MWh/rok

Vn�jší st�ny: 

Okna a dve�e: 

St�echu: 

Podlahu: 

Vytáp�ní: 

Chlazení/klimatizaci: 

V�trání: 

P�ípravu teplé vody:   Elekt�ina ze sít�: 113,7   ---

Osv�tlení:   Zemní plyn: 667,0   ---

  ---   ---

Jiné:      
  ---   ---

  ---   ---

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁRO�NOSTI BUDOVY

Obálka budovy Vytáp�ní Chlazení V�trání
Úprava 
vlhkosti

Teplá voda Osv�tlení

Uem W/(m²·K) Díl�í dodané energie      M�rné hodnoty      kWh/(m²·rok)
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Hodnoty pro celou budovu 
MWh/rok

531,76      2,36      136,97 109,65

Zpracovatel: ing. Z. Muška Osv�d�ení �.: 0438

Kontakt: Peckova 13 Vyhotoveno dne: 13.6.2014

186 00 Praha 8 Podpis:


